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Annexe 8

Services complémentaires associés a I'alimentation

de la charge locale

Le Distributeur doit foumir, ou obtenir de ses foumisseurs d'électricité que ceux-ci

fournissent, les services complémentaires indiqués ci-dessous qui sont requis pour

assurer en tout temps la sécurité et la fiabilité du réseau de transport.

Nom du service Raison Engagement
du Distributeur
1- Réglage de tension Maintenir la tension du réseau dans une Fournir
plage acceptable grace a Faction des
régulateurs de tension et 4 la puissance
réactive des centrales
2- Réglage de fréquence  Maintenir la fréquence a 60 hz par 'action du  Fournir
systdme de régulation fréquence-puissance
3- Maintien de réserve Maintenir la continuité de service suite ades  Fournir
toumante événements de premiére contingence
4- Maintien de réserve Remplacer aprés un délai court les pertes Fournir
arrétee de réception
5- Remise en charge Remettre en charge le réseau suite & Fournir
(démarrage autonome)  une panne
6- Réglage de production  Sulvre les variations de la ¢charge horaire Foumnir
(suivi de la charge)
7- Stabilisation de réseau  Maintenir Pintégrité du réseau suite a un Fournir

événement par I'utilisation de systémes
d'excitation performants et des circuits
stabilisateurs
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8- Réglage de vitesse Limiter les variations de fréquence et maintenir Fournir
I'intégrité du réseau suite 4 un événement &
V'aide des régulateurs de vitesse installés sur
les centrales

9- Secours Combler le dépassement des prévisions de Fournir
charge et les indisponibilités et restrictions a
plus d'une heure d'avis

10- Adaptation aux Maintenir Fintégrité du réseau par une nouvelle S'engage a
conditions climatiques  répartition de production lors de tempétes respecter
ou autres

11- Maintien de production . Maintien des réserves, l'efficacité du rejetde  S'engage &
minimale production, le plan de tension respecter

12- Adaptation aux Maintenir lintégrité du réseau en limitant la S'engage A
conditions de transport  production pour respecter les limites de transit respecter
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