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Q8vec

TransEnergie Demande R-4040-2018
1 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 1:DE LA REGIE DE L’ENERGIE (LA REGIE)
2 A HYDRO-QUEBEC DANS SES ACTIVITES DE TRANSPORT D’ELECTRICITE,
3 RELATIVE AU REMPLACEMENT D’EQUIPEMENTS ET DE SYSTEMES
4 _____ D’AUTOMATISMES AU POSTE DE CHATEAUGUAY
5 1. Références: (i) Piece B-0004, p.5;
6 (i) Piéce B-0004, p. 9.

7 Préambule:

8 (i) « D'un coiit total de 36,8 M3, ce Projet de la catégorie d’investissement « maintien des actifs » est
] rendu nécessaire afin d'assurer la pérennité du poste de Chdteauguay, principalement dans sa
10 section & 120 kV. Les mises en service sont prévues pour les mois de novembre 2019, novembre
11 2020 et novembre 2021. »
12 (iYef.]
13 « Implantation du systéme de commande ALCID (Automatismes locaux et conduite par
14 intelligence distribuéej a la section a 120 kV ;
15 []
16 « Ajout de la télésurveillance des transformateurs a 765-120 kV ;
17 [ i»

18 Demande:

19 1.1 Veuillez justifier 'inclusion des deux ¢léments cités en référence (ii) dans la catégorie

20 d’investissement « maintien des actifs » (référence (i)). Veuillez fournir les coiits afférents
21 a chacun de ces éléments.
2 R11
23 Le systéme de commande actuel des sections a 120, 735 et 765 kV du poste de
24 Chéateauguay est assuré par une commande de type « modulaire », laquelle est
25 dotée de technologies analogiques obsolétes de la fin des années 1970. Ce systéme
26 a atteint la fin de sa durée de vie et doit étre remplacé en méme temps que les
27 équipements d’appareillage (disjoncteurs, transformateurs de mesure) qui lui sont
28 associés. Le Projet prévoit le remplacement de la commande modulaire de la
29 section a 120 kV par I'implantation d’une commande de type ALCID de 3° génération
30 présentement normalisée chez le Transporteur.
31 Les coflts relatifs a I'implantation de cette commande sont évalués & 3 050 k$, en
32 excluant les colts associés aux cébles de la commande des équipements
33 d’appareillage ainsi que ceux associés a la télésurveillance des transformateurs.
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Tout comme le systéme de commande du poste, la surveillance du fonctionnement
des transformateurs a 765-120 kV du poste de Chateauguay se fait actuellement par
des dispositifs de surveillance et de mesures de technologies analogiques désuétes
ayant atteint la fin de leur durée de vie. De plus, plusieurs dispositifs indiquant I'état
des transformateurs requiérent la reléve manuelle des mesures par le personnel. La
mise en place d’'un systéme de commande numérique de type ALCID dans la
section a 120 kV du poste permet de remplacer les dispositifs de mesure d’état
actuels des transformateurs a 765-120kV par des dispositifs de mesure
numériques. Ceux-ci permettent une plus grande variété et une plus grande
10 précision des mesures électriques, physiques et chimiques. lls indiquent au
11 Transporteur les paramétres de fonctionnement et d’état des transformateurs en
12 temps réel par la transmission des données mesurées au centre de téléconduite du
13 Transporteur.

0o~ b wN—

14 Les colits de mise en place de la télésurveillance des transformateurs sont évalués
15 a 892 k$.

16 2. Référence : B-0004, page 10.

17 Préambule :
18 « [...] » Remplacement de la station terminale du poste de Chdteauguay. »
19  Demande:

20 2.1  Veuillez préciser le rdle de la station terminale, la raison de son remplacement ainsi que

21 I’ampleur des travaux et des cofits.
22 R21
23 La station terminale du poste de Chateauguay regroupe I'ensemble des mesures et
24 des signaux de commande des sections a 120, 315, 735 et 765 kV du poste. Elle
25 assure la transmission bidirectionnelle de ces sighaux avec le centre de
26 téléconduite du réseau de transport afin de permettre la conduite et I'exploitation a
27 distance du poste.
28 La station terminale est une composante du systéme de commande modulaire du
29 poste. Elle est actuellement dotée de technologies analogiques obsolétes de la fin
30 des années 1970 et doit étre remplacée. Considérant le remplacement de la
H commande modulaire actuelle de la section & 120 kV du poste par 'implantation de
32 la commande de type ALCID de 3° génération, les composantes et piéces de la
33 station terminale associées a la conduite de la section a4 120 kV du poste doivent
34 étre démantelées et transférées dans le nouveau systéme de commande ALCID. Les
35 composantes de la station terminale associées aux sections a 765, 735 et 315 kV du
36 poste sont remplacées par des composantes neuves compatibles avec le systéme
37 de commande ALCID.
38 Les colits de remplacement de la station terminale et de ses composantes sont
39 évalués a 450 k$.
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1 3. Référence: B-0004.p. 2.
2  Préambule:
« Le remplacement d’autres équipements ainsi que les iravaux connexes inclus au Projet résultent de la

planification intégrée des interventions liées a la pérennité privilégiée par le Transporteur, qui lui permet
de diminuer les interventions a la piéce et de réaliser le Projet au meilleur coiit. »

(5, 0 - %)

6 Demande:

7 3.1  Veuillez détailler quels sont les équipements du Projet attribués a la planification intégrée.
8 Veuillez également fournir les colits associés a chacun de ces équipements.
9 R3A1
10 Le Transporteur rappelle que le Projet vise essentiellement & assurer la pérennité de
11 la section a 120 kV du poste de Chateauguay. Des équipements, autres que ceux
12 associés a la section & 120 kV, sont également remplacés dans le cadre du Projet
13 puisqu’ils sont vétustes ou considérés a risque selon la Stratégie de gestion de la
14 pérennité des actifs du Transporteur. Ces équipements attribués a la planification
15 intégrée sont présentés au tableau R3.1. Les co(ts associés a chacun des
16 équipements y sont également fournis.
17 . Tableau R3.1
18 Equipements du Projet attribués a la planification intégrée
Equipements Coits
Transformateurs de tension et de courant a 765 kV 1180 k$
Transformateurs de tension a 735 kV 1 050 k$
Systémes de protection de la ligne 7038 au poste de ) 1486 ; =
Chéteauguay et au poste Hertel
Cloture périphérique du poste (3,8 km) et sa mise 2 la terre 4 345 k$
Station terminale du poste 450 k$
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1 4, Référence : B-0006. Annexe 3, p. 3.

2  Préambule;
Tableau 1 : Impact tarifaire du Projet sur 20 ans
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3  Le tableau fournit les montant relatifs a3 chacune des mises en service prévues de novembre 2019,
4  novembre 2020 et novembre 2021 ; respectivement, 6,083 M$, 13,801 M§$ et 16,941 M$.

5 Demande:

6 4.1 Veuillez fournir la liste des actifs qui seront mis en service pour chacune des années 2019,
7 2020 et 2021.

8 R41
9 Equipements mis en service en 2019
10 e« 3 disjoncteurs 3 120 kV ;
1 ¢ 3 transformateurs de tension a 120 kV ;
12 + 3 transformateurs de tension 2 765 kV ;
13 + 3 transformateurs de courant a 765 kV ;
14 s systémes de protection de la ligne 1362 aux postes de Chateauguay et de la
15 centrale de Beauharnois ;
16 + commande associée aux équipements a 120 kV mis en service en 2019.
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1 Eguigements mis en service en 2020
2 e 7 disjoncteurs a 120 kV ;
3 e 8 transformateurs de tension a 120 kV ;
4 ¢ 3 transformateurs de tension a 735 kV ;
5 ¢ systémes de protection de la ligne 1363 aux postes de Chiteauguay et de la
6 centrale de Beauharnois ;
7 + systémes de protection de la ligne 7038 aux postes de Chéteauguay et
8 Hertel ;
9 + commande associée aux équipements a 120 kV mis en service en 2020.
10 Eguigements mis en service en 2021
" e 5 disjoncteurs a 120 kV ;
12 e 3 transformateurs de tension a 735 kV ;
13 ¢ cléture périphérique ;
14 » mise a la terre des équipements de la section 3 120 kV ;
15 » commande associée aux équipements a 120 kV mis en service en 2021.

16 5. Référence: B-0009, p. 8

.

17  Préambule:

Tableau 2
Coits du « Client »
(en milliers de dollars)

Description Total | Avant 2018 2019 2020 2021 2022

'r';fl"’:“m" finale el mise en 5060,9 00| 00| sessl|27275| 14668 0.0

Expertise technique 403,3 00| 1242| 89| 1089 1013 0,0
Total | 5464,2 0,0 1242| 9355| 2836,4| 1568,1 0,0

18 Demande:

19 5.1  Veuillez détailler et expliquer I’ampleur des coiits liés & I'inspection finale et & la mise en
20 service.
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1 RS6.1
2 Le Transporteur rappelle que le poste de Chéateauguay est une installation
3 stratégique essentielle & I'alimentation de la charge en périphérie sud de Montréal et
4 qu'il permet d’assurer les échanges entre le réseau du Transporteur, la centrale de
5 Beauharnois et I'Etat de New York. Des convertisseurs a 315-120 kV & courant
8 continu sont reliés a la section & 120 kV. Plusieurs travaux réalisés dans le cadre du
7 Projet, notamment I'implantation des systémes d'automatismes, sont complexes et
8 particuliers au poste de Chateauguay et doivent étre implantés en considérant les
9 équipements déja en place et en exploitation.
10 Les travaux d’inspection finale et mise en route doivent étre réalisés dans ce
11 contexte particulier. lls consistent a effectuer les raccordements finaux des
12 équipements installés par I'entrepreneur externe, a effectuer les vérifications, les
13 essais techniques et spécialisés ainsi que les inspections finales avant la mise en
14 route. L’ampleur et ia complexité des travaux d’implantation des systémes
15 d’automatismes, effectués dans un poste d’envergure en exploitation, ainsi que
16 I'étalement requis des mises en service sur une période de trois ans (voir la
17 réponse R4.1}, justifient les montants de ces travaux.
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