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MISE À JOUR DU BILAN EN PUISSANCE 
 

(EN RÉPONSE À L’ENGAGEMENT N
O
 1  

PRIS LORS DE L’AUDIENCE DU 26 JUIN 2018)
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Le Distributeur dépose dans le présent dossier, en réponse à l’engagement 1 pris lors de 1 

l’audience du 26 juin 2018, la mise à jour du bilan de puissance demandée dans le dossier 2 

R-4041-2018 (demandé par l’AHQ-ARQ). 3 

 

TABLEAU 1 : 

BILAN EN PUISSANCE MIS À JOUR (MW) 

 

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

2023-

2024

2024-

2025

2025-

2026

Besoins à la pointe 38 387 38 714 38 920 39 290 39 600 39 879 40 151 40 424

Réserve pour respecter le critère de fiabilité 3 701 3 882 3 945 4 075 4 112 4 143 4 174 4 204

Besoins à la pointe - incluant la réserve 42 089 42 596 42 865 43 365 43 712 44 022 44 325 44 628

Électricité patrimoniale 37 442 37 442 37 442 37 442 37 442 37 442 37 442 37 442

4 647 5 154 5 423 5 923 6 270 6 580 6 883 7 186

HQP - Base et cyclable 600 600 600 850 1 000 1 000 1 000 1 000
dont puissance rappelée 250 400 400 400 400

Appel d'offres de long terme (AO 2015-01) 500 500 500 500 500 500 500 500

Autres contrats de long terme 1 827 1 874 1 974 1 974 1 974 1 966 1 966 1 966

▪  Éolien (4 000 MW) (1) 1 467 1 477 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484 1 484

▪  Biomasse et petite hydraulique 360 398 489 489 489 481 481 481

Gestion de la demande en puissance 1 320 1 390 1 420 1 470 1 500 1 510 1 530 1 540

▪ Électricité interruptible 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

320 390 420 470 500 510 530 540

Abaissement de tension 250 250 250 250 250 250 250 250

Puissance additionnelle requise 150 550 700 900 1 050 1 350 1 650 1 950

Note (1) :

Approvisionnements additionnels requis

▪ Interventions en gestion de la demande en 

puissance

Contribution équivalente à 40 % de la puissance contractuelle, en vertu du service d'intégration éolienne.


