
Demande de fixation de tarifs 
et conditions de service pour 
l'usage cryptographique 
appliqué aux chaînes de blocs

Dossier R-4045-2018

AUDIENCE À HUIS CLOS - 9 NOVEMBRE 2018

Hydro-Québec TransÉnergie Version caviardée pour dossier R-4052-2018

HQT-6, Document 1



Planification du réseau à 735 kV
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– Analyse du comportement dynamique
– Stabilité angulaire (plutôt au nord)

– Stabilité de tension (plutôt au sud)

– Dépend de :
– La quantité, la localisation et le type de la 

production

– La quantité et la localisation de la demande

– La configuration du réseau

– Respect des critères de conception
– NPCC (D1) et NERC (TPL-001-4)

– États de réseau (ex : N, N-1-1500)
– Événements
– Performance
– Moyens

Huis clos



Projet Micoua-Saguenay : déclencheurs
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Baisse de la prévision de la demande d’électricité sur la Côte-Nord 2020-2021
– 2010 : ~ 3 300 MW
– Situation actuelle : Stagnation de la charge ~ 2 300 MW

Modification des moyens de production
– Centrale thermique de Tracy 
– Centrale thermique de la Citière
– Centrale nucléaire de Gentilly-2

Critères non respectés
– Perte de deux lignes en condition N (réseau noble)
– Perte d’une ligne en condition N-1-1500 (une ligne indisponible et ajustement)

– Perte de synchronisme, panne générale

Huis clos
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Projet Micoua-Saguenay : planification

Planification

Réseau 
utilisé

Planifié 
2020-2021

Condition
N

(noble)

Transit :
XX XXX XX

Condition
N-1

(dégradé)

Transit
N-1-1500 MW

XX XXX XX

Huis clos
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Planification Exploitation

Réseau 
utilisé

Planifié 
2020-2021

Existant
2017-2018

Condition
N

(noble)

Transit :
XX XXX XX

Limite : 
12 500 MW

Condition
N-1

(dégradé)

Transit
N-1-1500 MW :

XX XXX XX

Projet Micoua-Saguenay : limites de transit
Huis clos
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Planification Exploitation

Réseau 
utilisé

Planifié 
2020-2021

Existant
2017-2018

Condition
N

(noble)

Transit :
XX XXX XX

Limite : 
12 500 MW

Condition
N-1

(dégradé)

Transit
N-1-1500 MW :

XX XXX XX

Limite : 
XXXXXXXXXX MW

Projet Micoua-Saguenay : limites de transit
Huis clos



Conclusion
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Pour que le réseau de transport respecte les critères de conception sans

le projet de ligne Micoua-Saguenay, un ajout de charges fermes en tout

temps et disponibles à long terme de l’ordre de 1 000 MW est requis sur

la Côte-Nord. Le Transporteur devrait toutefois réaliser une étude afin de

le confirmer.

Huis clos


