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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N 1 DE LA REGIE DE L’ENERGIE (LA REGIE) A
HYDRO-QUEBEC DANS SES ACTIVITES DE TRANSPORT D’ELECTRICITE (LE TRANSPORTEUR)
ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE (LE DISTRIBUTEUR),

RELATIVE AU POSTE LE CORBUSIER

1. Références: (i) Piece B-0004, p. 8;
(ii) Piéece B-0012, p. 6.

Préambule :

(i)  Le Distributeur présente au tableau 2, pour la période 2018-2033, la prévision de la charge
pour les postes satellites de Sainte-Rose, de Chomedey et Renaud.

Tableau 2
Prévision de la charge pour la période 2018-2033

oL Charge (MVA)

Posts VA 2018 | 204%- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023 | 2024~ | 2025 | 2026~ | 2027- | 2025 | 202%- | 2030- | 2031- | 2032
Ma) 2019 020 N 0322 2023 | 224 | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 32 2033

De Saints-Rose 123 1 180 a2 183 154 186 187 188 180 191 182 183 154 185 196

Taux dutiisation du

— 3% 3% S4% 5% 5% 5% 7% % 95% 99% 29% 1W00% | 100% | 101% | 102%

D& Chomadsy 528 478 452 438 432 435 504 505 513 518 522 526 530 34 538 542

Taux dutiisaton du

— % 2% 3% 4% 5% 5% 95% % 95% 99% 100% | 100% ( 101% | 102% | 103%

Renaud 25 %67 i 236 a7 285 21 292 254 295 206 298 29 300 m 303

Taux d'wiiisation du

— 9% 5% 9% 5% 55% 99% 9% 100% | 100% | 100% | 101% | W% | 102% | 10k 103%

Total 1016 924 945 256 9E5 a7 260 283 oS 1003 1002 1016 1022 1028 1035 104

Taux d'wiiisation de la

— % 3% 4% 5% 96% 36% 9T% 5% % 9% | 100% | 101% | 101% | 10E% | 102%

Taux d'utilisation du posie de 100 % ou plus
Taux d'ufilisation du posie - Charge / Capacité imite de transfeemation (CLT) du paste
Sources : Hydro-Juébec Distribution, juin 2018,

(i)  Le Distributeur présente a la figure 1 les zones d’influence actuelles des postes Renaud, Chomedey
et Sainte-Rose.



http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/476/DocPrj/R-4063-2018-B-0004-Demande-Piece-2018_08_31.pdf#page=8
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/476/DocPrj/R-4063-2018-B-0012-Demande-Piece-2018_08_31.pdf#page=6
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FIGURE 1 :
ZONES D’INFLUENCE DES POSTES EXISTANTS
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I : Zone d’influence du poste Renaud
I : Zone d’influence du poste de Chomedey
: : Zone d'influence du poste de Sainte-Rose

Demandes :

1.1 Veuillez fournir les informations concernant les postes Landry, Plouffe et St-Francois sous
le méme format que celui utilisé pour la référence (i).

1.2 Veuillez inclure chacune des zones d’influence des postes Landry, Plouffe et St-Frangois a
la reférence (ii).

1.3 Veuillez indiquer ce que contiennent les zones d’influence de la référence (ii) en ce qui
concerne le réseau de distribution; réseau monophase, biphase et /ou triphasé.

1.4 Veuillez commenter la possibilité d’alléger la charge du poste satellite Renaud en modifiant
la répartition des charges a I’aide d’autres postes de I’ile de Laval, et cela dans le but de
retarder de quelques années les investissements nécessaires pour la construction d’un
nouveau poste.
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2. Référence:  Piece B-0012, p. 11.
Préambule :
Le Distributeur mentionne :
« Plusieurs kilométres de canalisation ainsi qu’un nombre important de puits d’acces sont
planifiés. 1l est possible que la nature des sols complexifie les travaux civils. De plus, un forage est
nécessaire, sur une distance de 450 métres, pouvant occasionner des délais, dépendamment de la
nature des sols ».
Demande :
2.1 Veuillez fournir les raisons de ce forage, la méthode utilisée pour effectuer les travaux ainsi

que les codts prévus.
3. Reférences: (i) Dossier R-4037-2018, piece B-0006, p.15;

(i)  Piece B-0006, p. 13.

Préambule :
(i) Le Transporteur mentionne pour le poste de I’ Achigan :
« Les résultats sont présentés sur une période de 20 ans et une période de 50 ans, conformément a
la décision D-2003-68 de la Régie. Cependant, les resultats pour la période de 50 ans sont plus
représentatifs de I'impact sur les revenus requis puisqu'ils sont davantage comparables a la durée
de vie utile moyenne des immobilisations du Projet du Transporteur ».
(i)  Le Transporteur mentionne pour le poste Le Corbusier :
« Les résultats sont presentés sur une période de 20 ans et une période de 45 ans, conformément a
la décision D-2003-68 de la Régie. Cependant, les résultats pour la période de 45 ans sont plus
représentatifs de I'impact sur les revenus requis puisqu'ils sont davantage comparables a la durée
de vie utile moyenne des immobilisations du Projet du Transporteur. »
Demande :
3.1 Veuillez détailler le calcul ayant conduit a I’établissement d’une période arrondie de 45 ans

de la durée de vie moyenne des immobilisations du projet du poste Le Corbusier,
comparativement a une période arrondie de 50 ans pour le projet I’Achigan.



http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/476/DocPrj/R-4063-2018-B-0012-Demande-Piece-2018_08_31.pdf#page=11
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/446/DocPrj/R-4037-2018-B-0006-Demande-Piece-2018_04_13.pdf#page=15
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/476/DocPrj/R-4063-2018-B-0006-Demande-Piece-2018_08_31.pdf#page=13

