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Objet: HQD - Demande d’approbation du Plan d’approvisionnement 2023-2032 du 

distributeur  
Engagement 10 – Questions de l’AHQ-ARQ 

Dossier : R-4210-2022, Phase 1 
N/D:  4503-83 
 
Chère consœur, 
 
En réponse à l’Engagement no. 10, vous trouverez ci-après les questions que l’AHQ-ARQ entend 
soumettre à la Régie dans le dossier mentionné en titre. 
 
B-0138 est la réponse à l'engagement no. 10.  Cette réponse suscite certaines questions: 
 
 
1. Avec les valeurs fournies dans la réponse à l'engagement no. 2 (B-0137), nous ne 

pouvons pas reconstituer la conclusion du Distributeur dans la pièce B-0138 selon laquelle 

« Cette relation permet au Distributeur d'établir que, pour une pointe hivernale, 

l'abaissement de tension se situerait entre 250 et 280 MW ». SVP fournir les détails du 

calcul ayant mené à une telle conclusion. 

 

2. Comment concilier une telle conclusion avec l'information fournie par la Régie en 2008 

selon laquelle la valeur utilisée par le Transporteur dans le cadre de sa gestion 

opérationnelle était alors de 350 MW, avec les charges plus faibles de l'époque (C-AHQ-

ARQ-0023, pages 52 et 53). 
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3. Veuillez expliquer comment le Distributeur s'est-il assuré auprès du Transporteur qu'il 

mette en oeuvre les moyens nécessaires pour augmenter la disponibilité des équipements 

abaisseurs de tension, tel que demandé par la Régie en 2008 (C-AHQ-ARQ-0023, pages 

52 et 53). 

 

4. Veuillez préciser ce que le Distributeur entend par « la qualification de ce moyen aux fins 

de l'exploitation du réseau en période de pointe hivernale ». 

 
La réponse à l'engagement no. 2 (B-0137) suscite elle aussi des questions: 
 
5. Veuillez expliquer pourquoi les quinze (15) postes asservis au contrôle de la tension et de 

la puissance réactive (CATVAR) ne peuvent pas être abaissés lors d'un essai.  

 

6. Veuillez indiquer si ces mêmes quinze (15) postes peuvent être abaissés lorsqu'un besoin 

réel se présente (i. e. en dehors d'un contexte d'essai). Dans la négative, veuillez justifier 

votre réponse. Dans l'affirmative, veuillez indiquer si cette possibilité a été prise en compte 

dans l'évaluation des valeurs entre 250 MW et 280 MW mentionnée à la pièce B-0138. 

 

7. Veuillez expliquer et justifier la valeur atypique de 13 849 MW de la charge abaissable à 

la pointe pour 2019 qui apparaît au tableau E-2.1. 

 

8. Pour le tableau E-2.1, veuillez ajouter des colonnes qui indiquent : 

 

- l'heure de l'essai; 

- la valeur des Besoins réguliers du Distributeur (BRD) lors de l'essai; 

- la tension mesurée après abaissement lors de l'essai, en Hertz (Hz); 

- la tension limite (en Hz) qu'Hydro-Québec accepterait d'atteindre par abaissement 

dans le cas où un besoin réel se présentait; 

- la charge abaissable à la pointe en ajoutant la charge des quinze (15) postes asservis 

au contrôle de la tension et de la puissance réactive (CATVAR) qui ne peuvent pas 

être abaissées lors d'un essai. 

 

9. Veuillez expliquer, avec un exemple, la méthode de calcul de la « Charge abaissable à la 

pointe » du tableau E-2.1 et veuillez concilier les valeurs montrées dans ce tableau avec 

l'affirmation du Distributeur le 12 juin 2023 selon laquelle « La proportion de la charge 

abaissable est de l’ordre de cinquante pour cent (50 %) par rapport à la charge totale 

des besoins québécois » (A-0051, page 156). Une telle information proviendrait du rapport 

du Transporteur selon ce que le témoin a indiqué tel que reproduit à la page 156 des notes 

sténographiques. 
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Espérant le tout conforme, veuillez agréer, chère consœur, nos salutations les plus distinguées. 
 
 

 DHC Avocats 
 
 
 
 
Steve Cadrin, avocat 
 
SC/fn 
 
# 839392 
 


