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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS CAVIARDÉE NO 3 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE À LA 

DEMANDE D’AUTORISATION DU TRANSPORTEUR POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU POSTE 
JEAN-JACQUES-ARCHAMBAULT À 735-120 KV 

 
COMPENSATION SÉRIE 

 
 
1. Références :  (i) Pièce B-0025, p. 10; 

(ii) Pièce B-0039, p. 4, R.2.1. 
 
Préambule : 
 
(i) « L’ajout de la compensation série sur la ligne 7103, entre les postes de la Chamouchouane 
et de Duvernay, sera réalisé simultanément avec le Projet de construction du nouveau poste 
Jean-Jacques-Archambault. » [nous soulignons]. 
 
(ii) « […] L’analyse comparative du coût des pertes électriques entre les divers scénarios de 
l’analyse économique déposé à la pièce B-0007, HQT-1, Document 1, Annexe 5 prend en 
considération l’impact de l'ajout de compensation série. En effet, chacun des scénarios étudiés 
comporte l’ajout de la compensation série sur le réseau. » 
 
Demande : 
 
1.1 Veuillez chiffer l'analyse coûts-bénéfices de l'ajout de la compensation série sur la ligne 

7103 en comparant la solution proposée à l’absence de compensation série (investissement 
en capital, frais d’opération et d’entretien, etc. comparé à la valeur des pertes électriques 
évitées) et sur l'opportunité d'en réaliser l'implantation dans le cadre du Projet plutôt qu'à 
une date ultérieure. 

 
 
 
 

https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0025-Dem-PieceRev-2025_01_30.pdf#page=10
https://www.regie-energie.qc.ca/fr/participants/dossiers/R-4277-2024/doc/R-4277-2024-B-0039-DDR-RepDDR-2025_03_21.pdf#page=4

